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These

Eine gute Luftungseffektivitat ist Voraussetzung fur die
Sicherstellung der Behaglichkeit, der Gesundheit und der
Leistungsfahigkeit.



Luftungseffektivitat

Luftungseffektivitat ist die Wirksamkeit der Luftung
gemessen an der Fahigkeit, belastete Raumluft in der
Aufenthaltszone durch Auldenluft zu ersetzen und

Schadstoffe abzufuhren.



Forderung der Arbeitsstattenverordnung

— In Arbeitsraumen, Sanitar-, Pausen- und Bereitschaftsraumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Raumen und Unterklnften muss unter Berucksichtigung des spezifischen
Nutzungszwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen Belastungen und der Anzahl
der Beschaftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen wahrend der
Nutzungsdauer ausreichend gesundheitlich zutragliche Atemluft vorhanden sein.

— In umschlossenen Arbeitsraumen muss gesundheitlich zutragliche Atemluft in
ausreichender Menge vorhanden sein. In der Regel entspricht dies der
Aulenluftqualitat.



FensterlUftung

Im Winter sehr wirksam
Einschrankungen der Behaglichkeit
Hoher Energieaufwand

Keine Garantie fur Luftqualitat



Es geht nicht nur um Aul3enluft...




Mechanische Luftungsanlagen

Mechanische Luftungsanlage, die ganzjahrig
Innenraumqualitat ermoglicht

Sicherung Behaglichkeit

Minimaler Energieaufwand durch WRG
Hohe Luftqualitat durch Filterung



Es ware so einfach...

Vermeide Schadstoffe!
Nehme die verbleibenden Schadstoffe am Ort der Entstehung auf!

FUhre ausreichend AulRenluft, die sorgsam gefiltert und thermisch aufbereitet wurde dem Raum
zul!

Organisiere eine gut Raumluftstromung!

FUhle Dich sicher und behaglich!



Lufterfassung nach VDI 2262 Blatt 4
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Bild von Andreas Lischka auf Pixabay



https://pixabay.com/de/users/webandi-1460261/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2038736
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2038736

Personenbezogene Abluft

Gute Erfassung der personenbezogenen
Schadstoffe

Geringer Energieaufwand ist moglich
Fehlende Mobilitat




Personenbezogene Abluft

Gute Erfassung der personenbezogenen
Schadstoffe

Fehlende Mobilitat







DIN EN 16798 - 1

CO2-Gehalt Absolute CO2- | AuRenluftvolumen- Aulenluftvolumen-
uber dem | Konzentration | strom je Person strom je Person
Kategorie | Beschreibung Gehaltinder | inder i 1 m’
Aufenluft Innenraumluft Person h-Person
in ppm in ppm (Standardwert) (Standardwert)
Hohe
l Raumluftqualitat 30 0 10 5
Mittlere
I Raumluftqualitat 600 1200 ! 29,2
Malige
Il Raumluftqualitat 1350 1750 4 144
Niedrige
v Raumluftqualitat 1390 1750 2,5 9

Diese AulRenluftvolumenstrome sind Mindestwerte!



Personenbezogene Zuluft

» Gute Luftqualitat im Aufenthaltsbereich
« Geringer Energieaufwand ist moglich
« Fehlende Mobilitat
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Arten der Raumluftstromung
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Luftungseffektivitat
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Kurzschlussstromung Mischliftung Quellliftung Verdrangungsstromung

Luftqualitat




Divergenz von Gesundheit und Energie

Viel AulRenluft — Problem Energie

Wenig Auldenluft — Problem Gesundheit

S

Sicherstellung einer guten Luftungseffektivitat



Messung der Luftungseffektivitat
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Messung der Luftungseffektivitat

Mittels Laserverfahren
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Start des Lasers und Einlaufphase

Aerosolfreisetzung und Homogenisierung im Raum
Aktivieren LuftungsmalRnahme 1 (Tur 1 gedffnet)
Aktivierung LuftungsmalRnahme 2 (Ventilator)

Aktivierung Liftungsmafnahme 3 (Offnen einer zweiten Tir)
Umsetzen des Ventilators fur verbesserte

Aerosolabfuhrung



Zusammenfassung z

« Luftungsanlagen bieten die Sicherheit einer hohen Innenraumqualitat.

* Im Sinne der Gesunderhaltung aber auch der Energieeinsparung hat
die Luftungseffektivitat an Bedeutung gewonnen.

* Der experimentelle Nachweis der Luftungseffektivitat sollte zum
Standard werden.
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